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Einleitstelle 1
AE,k = 2.92 ha
AE,k,b = 0.52 ha
Au = 0.63 ha

Einleitstelle 2
AE,k = 0.45 ha
AE,k,b = 0.08 ha
Au = 0.10 ha
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Einleitstelle E1 "Kemmathen"    Flur Nr.88/1
Kemmathbach Flur Nr. 628 Gem. Virnsberg
UTM   32609210.384 / 5476354.180

Einleitstelle E2 "Kemmathen"                Flur Nr.662
Straßenseitengraben Flur Nr. 631 Gem. Virnsberg
UTM   32609227.054 / 5476510.773
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INGENIEURBÜRO
CHRISTOFORI UND PARTNER
Vermessung Planung Bauleitung

Vorhaben:

Landkreis: Ansbach Gemeinde: Markt Flachslanden

Gewerbestraße 9
91560 Heilsbronn

Tel. 09872 / 95711-0
Fax 09872 / 95711-65

info@christofori.de
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Vorhabensträger:  Markt Flachslanden

Zeichenerklärung
Deckelhöhe (Vorsicht bei Straßenänderung)
Sohlhöhe Einlaufhöhe gem. Stand der Ausführung

19.64‰

 B 300

Gefälle
Schachtentfernung
Material/Durchmesser

-49.38-

D:   394.23
SE:393.60
SA:393.53 Sohlhöhe Ablaufhöhe gem. Stand der Ausführung

bestehender Oberflächenwasserkanal 

bestehender Schmutzwasserkanal 

Ke10 RA

KS9

Ke11

KS10

bestehende Abwasserdruckleitung

Sonnentag

Sonnentag

Quelle: Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Lagesystem: UTM 32,  ETRS89 / GRS80-Ellipsoid Mittelmeridian 9°
Höhensystem: Höhe über Normal-Höhen-Null (NHN) im DHHN2016 (Status 170)

Koordinatensystem:

Lage- und Berechnungsplan
Niederschlagswassereinleitung - OT Kemmathen

Einzugsgebiet 2

Einzugsgebiet 1 Außeneinzugsgebiet 1

Einzugsgebietsnummer - Einleitstelle

Ke - E01
1.38 0.40

Einzugsgebiets-
fläche in ha

Mittlerer
Abflussbeiwert ψm

Außeneinzugsgebiet 2

ÄnderungNr. gepr. amNamegeänd. am Name

Ortsteil Kemmathen
Niederschlagswassereinleitung

24.06.2025

25.06.2025

26.06.2025

26.06.2025

Abwasseranlage Flachslanden, Ortsteile Sondernohe, Kemmathen
Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis für
- die Niederschlagswassereinleitungen Sondernohe
- die Niederschlagswassereinleitungen Kemmathen
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